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Note méthodologique 

Calcul de dimensionnement de bassin – 

Zone d’activité des PLANS 

Commune de ROGNAC (13) 

 

 
 

1. DETAIL DU CONTEXTE D’AMENAGEMENT 

 

 
 
 
Le projet consiste en la construction d’un ensemble de bâti décomposé en deux bâtiments 
d’activités, de bureaux associés et de ses aménagements extérieurs. Il est situé dans la 
zone d’activité « des Plans » sur la commune de Rognac. 
Notre note hydraulique porte spécifiquement sur une partie d’une zone d’un projet 
d’aménagement sis sur tènement global de 60 650m2 hors des zones de compensation. Le 
projet est présenté dans son intégralité dans l’infographie en page suivante. 
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Le projet global présenté dans l’infographie suivante présente trois opérations faisant 
l’objet de demande de PC 
 
Infographie du projet et de la parcelle 

 
 

 

2. DEFINITION DU PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Afin de répondre aux principes de gestion des eaux pluviales, nous nous sommes 
conformés aux documents d’urbanisme (PLU) et divers documents d’études de la zone tel 
que le rapport SORGREAH sur la gestion des EP sur la commune de ROGNAC (en 
annexe du PLU) ou encore le Rapport final de l’étude d’aménagement de la zone des 
PLANS (fev. 2019) ainsi que la doctrine de la DDTM. Ces documents donnent les 
orientations techniques et les axes de priorisation de la gestion des flux. 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle laquelle peut bénéficier d’un rejet de 
20l/s/ha, autorisé dans le cadre du règlement de zone du PLU. D’autre part, une étude 
d’infiltration a été réalisée sur le sol en place donnant des valeurs faibles mais toutefois 
permettant d’envisager ce principe en complémentarité du projet. Dans une démarche 
volontaire et durable, nous avons donc axé la gestion de l’eau pluviale en suivant une 
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première étape de priorisation de traitement des flux internes par infiltration et ensuite la 
possibilité de rejet vers des ouvrages aménageurs qui ont été calibrées. Ainsi, le dispositif 
prévu pour ce projet permet de garantir la pérennité des ouvrages et l’architecture de 
gestion des eaux pluviales imaginées pour cette zone. Conformément l’étude d’impact 
nous privilégierons des noues et bassins en enherbées pour le traitement qualitatif des 
eaux de ruissellement.   

 

2.1 Données pour le calcul des ouvrages 

Les critères techniques de calcul pour le dimensionnement des ouvrages sont la durée de 

pluie, la station de références et les coefficients de Montana. 
Les éléments de référence pris en compte pour cette zone sont les suivants : 
Station de pluie : Marignane  

Pluie de récurrence : 30 ans sur la base d’un orage d’intensité supérieure à 6 min – 6h 

 

Coefficients de Montana de la station de Marignane : 
 

 

 

Où a= 9.117 et b = - 0.763 
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2.2 Données pour l’architecture de réseaux  

Le synoptique suivant présente la méthodologie de gestion des eaux employée sur cette 
opération. Compte tenu de l’allongement de l’opération, les canalisations pluviales de 
projet auront une pente minimale mais respectant les dispositions de l’IT 77 avec des 
vitesses d’écoulement conformes. Les rejets aux noues et fossés collectifs de la ZAC se 
feront par surverse pour la sauvegarde des ouvrages et sur la base d’un débit de 20l/s/ha 
aménagés. Les bassins permettent une infiltration/rétention totale des eaux de 
ruissellement de la parcelle, pour une pluie de trente ans.  
Synoptique de gestion des eaux : 
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LEGENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation interne pluviale de la parcelle donne une répartition en trois sous-bassins 
de collecte qui se dirigent soit vers le bassin d’infiltration B5, soit vers le bassin 

d’infiltration B6 collectant les eaux de toitures du bâtiment F, soit vers les noues de 

collecte des EPToitures pour le bâtiment E et voiries environnantes ou enfin vers le 

bassin B3 pour la fin de la voie d’accès et l’aire de retournement interne. Les bassins sont 
dotés en amont de réseaux de collecte et sont interreliés sur des niveaux compatibles. Le 
bassin B2 sera le bassin de fuite de l’ensemble du système et à partir duquel le rejet vers 
les noues de la collectivité sera réalisé. Ce dernier sera un débit régulé et placé à une côte 
de surverse.  

Les noues et bassins ont des niveaux compatibles avec le système pluvial de drainage de 
la ZAC. Leur niveau de fils d’eau est relativement peu profond afin de respecter les 
niveaux nappes relevés qui semble se situer entre 1,5 et 1,3m par rapport au TN, en 
fonction du secteur. 

Les bassins sont reliés entre eux pour avoir le volume global correspondant au calcul de 
rétention nécessaire pour la pluie de référence sur cette opération. 

Les pluies provenant des toitures sont directement collectées et envoyées vers les noues 
d’infiltration.  

Les eaux provenant des voiries sont collectées via un système de grille avec sur-
profondeur et transférées vers les bassins et les noues suivant leur positionnement. Elles 

Rejets via système épuration vers bassin 
non-étanche 

Rejets vers bassin non-étanche  

Rejet 20l/s/ ha aménagés 

Réseaux de liaison entre bassins 

Regard de régulation 
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seront traitées par des noues enherbées dont le taux d’épuration est porté entre 65 et 85% 
de la charge polluante, en régime de pollution chronique. 

Enfin, après tamponnement les eaux seront rejetées vers les noues de la ZAC en bordure 
de tènement suivant un débit de fuite de surverse calculé sur la base de 20l/s/ha aménagés 
soit un débit de 38,75 l/s dont nous détaillerons le calcul dans le chapitre suivant. 

Enfin, au débit de fuite se rajoute la valeur d’infiltration des noues possible par leur 
surface de contact.  

 

2.3 Valeur d’infiltration et débit de fuite 

La valeur d’infiltration est la valeur de la surface de contact entre les ouvrages de 
rétention infiltration et le sol en place. 

Les valeurs d’infiltration mesurées par le géotechnicien lors de son exploration 03/05/18, 
sur la parcelle ou à proximité, oscillent autour d’une valeur moyenne de 4,06 10-6 m/s  

 

Le tableau suivant synthétise les données de bassin 

 

Le débit de fuite par infiltration sera donc de 2 l/s dans sa globalité 

Ce débit sera associé au débit de fuite vers les collecteurs aménageurs donnant un débit 
général de : 

QT= Qr + Qi 

Où Qr est le débit de rejet soit 38,75 l/s et où Qi est le débit d’infiltration soit 2l/s 

QT= 38,75 + 2 

QT= 40,75 l/s 

 

 

perm RAPPORT GEOTEC 0,00000406

Bassin surf talus (m2) surf fond (m2) surf miroir (m2) DEB. INF (m3/s)
BASSIN 5 30 77 107 0,0004
BASSIN 6 146,6666667 112 258,6666667 0,0011
NOUE 1 58 61 119 0,0005

234,6666667 250 484,6666667 0,0020
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2.4 Détail des bassins d’infiltration 

Les bassins d’infiltration correspondent à l’ouvrage principal que nous avons considéré 
pour établir le débit de fuite. Ces derniers sont donc caractérisés par les surfaces de talus 
intérieurs au pendage de 3/2 (H/V) et des fonds de bassin. 

 

 

 

3. CALCUL DU VOLUME DE RETENTION 

 

3.1  Définition des surfaces aménagées 

Le dimensionnement des bassins est fait suivant la méthode des pluies méthode 
rationnelle recommandée par le nouveau guide du développement urbain en concordance 
avec l’instruction technique 77. 

Pour déterminer les volumes totaux nous avons calculé la surface active totale en fonction 
de différents coefficients de ruissellement propres à chaque surface et suivant les 
conventions internationales (CF. G Brière – Presse polytechnique). 

Ainsi pour les natures de surfaces de l’opération il a été établi coefficients(C) de 
ruissellements suivants : 

 
Voiries 
Chaussée légère C= 0,90 
Voie piétonne (béton désactivé) C= 0,70 

 
Surface de bâtis 
Bâtiment C=0,90 

 
Surface de bâtis 
Espaces verts C=0,10 à 

0,20* 
 
*dépendant de l’emprise au sol de l’espace concerné et de sa planimétrie. 

Aff: ROGNAC

Bassin infiltration 

Bassin surf talus surf fond surf miroir
BASSIN 5 30 77 107
BASSIN 6 147 112 259
NOUE 1 58 61 119
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3.2 Calcul des coefficients de ruissellement  

Les coefficients de ruissellement moyen sont issus de calcul de surface collectées associées 
au coefficient de ruissellement.  

Nous présentons dans l’analyse suivante les coefficients moyens par bassin de collecte. Le 
bassin général a un coefficient de ruissellement moyen de C= 0,80 

L’infographie ci-après présente la surface générale de collecte en liaison avec les ouvrages 
de rétention et le système de collecte pluviale. 

 

 

• La surface générale active qui correspond à la surface brute pondérée de la valeur 
de coefficient de ruissellement est dans ce cas de Sa= 1,55 ha. 

Ainsi que détaillée plus avant, l’architecture générale de gestion de l’eau pluviale de cette 
opération donne d’une organisation en trois sous-bassins collectés par trois ouvrages 
donnant une valeur de rétention arrondie à 244 m3 

Le plan suivant identifie les zones de ruissellement en fonction de leur coefficient de 
rugosité permettant de qualifier le coefficient de ruissellement de cette partie du terrain 
après aménagement. 

 



BAT3
Surface : 0.662ha
Coeff. C : 0.90

BAT5
Surface : 0.419ha
Coeff. C : 0.90

VOIRIE10
Surface : 0.167ha
Coeff. C : 0.90

VOIRIE11
Surface : 0.124ha
Coeff. C : 0.90

VOIRIE12
Surface : 0.219ha
Coeff. C : 0.90

VOIRIE13
Surface : 0.019ha
Coeff. C : 0.90

VOIRIE14
Surface : 0.016ha
Coeff. C : 0.90

Coeff. C : 0.10

ev2
Surface : 0.063ha
Coeff. C : 0.10

ev3
Surface : 0.012ha
Coeff. C : 0.10

ev4
Surface : 0.012ha
Coeff. C : 0.10

ev5
Surface : 0.031ha
Coeff. C : 0.10 ev6

Surface : 0.037ha
Coeff. C : 0.20

pieton17
Surface : 0.001ha
Coeff. C : 0.70

pieton18
Surface : 0.002ha
Coeff. C : 0.70

pieton19
Surface : 0.002ha
Coeff. C : 0.70

pieton20
Surface : 0.007ha
Coeff. C : 0.30

EV11
Surface : 0.002ha
Coeff. C : 0.10

PIETON12
Surface : 0.003ha
Coeff. C : 0.70

EV12
Surface : 0.006ha
Coeff. C : 0.10EV13

Surface : 0.002ha
Coeff. C : 0.10

PIETON17
Surface : 0.015ha
Coeff. C : 0.30

PIETON18
Surface : 0.020ha
Coeff. C : 0.30

AB9
Surface : 0.016ha
Coeff. C : 0.70

AB10
Surface : 0.017ha
Coeff. C : 0.70

AB11
Surface : 0.009ha
Coeff. C : 0.70

AB12
Surface : 0.009ha
Coeff. C : 0.70

AB13
Surface : 0.009ha
Coeff. C : 0.70

EV17
Surface : 0.003ha
Coeff. C : 0.10 EV18

Surface : 0.002ha
Coeff. C : 0.10

DALLE BETON1
Surface : 0.005ha
Coeff. C : 0.80
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3.3 Calcul des volumes de rétention 

 

Le calcul de volume est donc effectué suivant la méthode rationnelle dite des pluies. 

Qp = K1*C*i*A 

• Qp : débit de pointe en m3/s 
• K1 : 1/360 
• C : Coefficient de ruissellement, compris entre 0 et 1 
• i : intensité de la pluie incidente en mm/h 
• A : Surface du bassin versant pris en considération en Ha 
 
Le modèle d’abattement spatial employé est celui de CAQUOT. Il permet de quantifier en 
temps l’écoulement ou débit d’une pluie en fonction de paramètres de distances, de pentes 
et de coefficient de frottement. Ce coefficient a comme termes les paramètres  suivants : 

Qp = K1*C*a*tc^(-b)*A^(-0.95) 

Avec : 

• Qp : débit de pointe (m3/s) 
• K1 : coefficient d’ajustement (à faire varier de 0.15 à 0.167) 
• C : Coefficient de ruissellement 
• a, b : Coefficient de Montana de la pluie de projet 
• tc : Temps de concentration à l’amont 
• A : Surface du bassin d’apport en Ha 
 
Ils correspondent à l’application de la pluie de référence avec les surfaces actives.  
 
Nous avons calculé les bassins pour les pluies de référence 30 ans.  
Notre approche a été de répondre au principe de priorisation du traitement de l’eau 
pluviale.  
Comparativement, le besoin nécessaire en rétention issu du calcul est de 244 m3 et le 
volume disponible est lui de 245m3 
Le détail de calcul de la rétention globalisée est donné dans les pages suivantes.  
 
 
 
 



Dimensionnement des bassins de retenueDimensionnement des bassins de retenue

Affaire : ROGNAC_STH_08-04-21_EH ind DAffaire : ROGNAC_STH_08-04-21_EH ind D
Région : MARIGNANE 6-360 mnRégion : MARIGNANE 6-360 mn
Méthode des pluies (Courbe enveloppe)Méthode des pluies (Courbe enveloppe)

Bassin Surf active
ha Retour QF

m3/s
q

mm/h
H

mm
Volume

0.662 x 0.80
0.219 x 0.80
0.007 x 0.80
0.005 x 0.80
0.017 x 0.80
0.002 x 0.80
0.002 x 0.80
0.003 x 0.80
0.037 x 0.80
0.167 x 0.80
0.006 x 0.80
0.002 x 0.80
0.016 x 0.80
0.041 x 0.80
0.003 x 0.80
0.015 x 0.80
0.019 x 0.80
0.009 x 0.80
0.012 x 0.80
0.009 x 0.80
0.016 x 0.80
0.012 x 0.80
0.009 x 0.80
0.002 x 0.80
0.002 x 0.80
0.001 x 0.80
0.020 x 0.80
0.031 x 0.80
0.063 x 0.80
0.419 x 0.80
0.124 x 0.80

PC2 1,550 30 0,041 9.463 15,683 243.128

QF : Débit de fuite
q : Hauteur équivalenteq : Hauteur équivalente
H : Hauteur maximale à stocker pour t = 30 minH : Hauteur maximale à stocker pour t = 30 min



Dimensionnement des bassins de retenueDimensionnement des bassins de retenue

Affaire : ROGNAC_STH_08-04-21_EH ind DAffaire : ROGNAC_STH_08-04-21_EH ind D
Région : MARIGNANE 6-360 mnRégion : MARIGNANE 6-360 mn
Méthode des pluies (Courbe enveloppe)Méthode des pluies (Courbe enveloppe)

Bassin Surf active
ha Retour QF

m3/s
q

mm/h
H

mm
Volume

40 80 120 160 200 240 
Temps en min

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 Hauteur précipitée en mm
Courbe enveloppe

Débit de fuite
 h max

.
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